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ZG-NKS.0811.4.2023               Poznań, 01.03.2024 r.  

 

 

Pani 

Aleksandra Zaława-Borowiak 

Dyrektor ZGiKM GEOPOZ 

 
 

Zgodnie z § 32 ust. 1 „Regulaminu kontroli wewnętrznej Zarządu Geodezji i Katastru 

Miejskiego GEOPOZ” wprowadzonego Zarządzeniem wewnętrznym nr 4/2015 Dyrektora 

ZGiKM GEOPOZ z dnia 27 lutego 2015 r. informuję, że:  

I. Kontrola wewnętrzna planowa w przedmiocie „Realizacja obowiązków z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej w budynku ZGiKM GEOPOZ” zakończyła się 31.12.2023 r.  

II. Podpisanie protokołu kontroli w aplikacji Mdok (UID 1224995) przez Kierownika Działu 

Administracyjno-Technicznego nastąpiło 06.02.2024 r. Nie wniesiono zastrzeżeń  

do ustaleń zawartych w protokole. 

III. Celem kontroli była ocena realizacji obowiązków związanych z zapewnieniem ochrony 

przeciwpożarowej w kompleksie budynków ZGiKM GEOPOZ. Obowiązki te obejmują 

przede wszystkim: wyposażenie budynku w wymagane urządzenia przeciwpożarowe  

i gaśnice, zapewnienie ich konserwacji i napraw, przygotowanie budynku  

do prowadzenia akcji ratowniczej, zapewnienie osobom przebywającym w budynku 

bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji. 

Zadania mające na celu zapewnienie ochrony przeciwpożarowej realizowane są przez 

Dział Administracyjno-Techniczny. Natomiast nadzór nad realizacją i przestrzeganiem 

przepisów dot. ochrony przeciwpożarowej sprawuje pracownik zatrudniony  

na stanowisku ds. BHP.   

IV. Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz działania 

zaistniałe przed podanym okresem, majce bezpośredni związek z przedmiotem kontroli.  

W ramach kontroli zbadano:  

 dokumenty potwierdzające przeglądy wynikające z przepisów przeciwpożarowych,  

 dokumenty potwierdzające przeglądy wynikające z przepisów Prawa budowlanego. 

V. W jednostce obowiązuje wprowadzona Zarządzeniem wewnętrznym nr 10/2023 

Dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z dnia 26 kwietnia  

2023 r. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynków administracyjno-biurowych 

ZGiKM GEOPOZ. Dokument został zaktualizowany w marcu 2023 r., stosownie do 

ustaleń zawartych w § 6 ust. 1 i ust. 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
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i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów.  

VI. Kontrolujący ocenił pozytywnie realizację przez Dział Administracyjno-Techniczny zadań 

z zakresu ochrony przeciwpożarowej w kompleksie budynków administracyjno-biurowych 

ZGiKM GEOPOZ. Nie stwierdzono zaniedbań ani uchybień mogących mieć wpływ  

na bezpieczeństwo pożarowe. Budynki zostały bardzo dobrze przygotowane na wypadek 

pożaru. Zalecenia wynikające z kontroli okresowych są na bieżąco realizowane.  

 W związku z powyższym odstąpiono od wydawania zaleceń pokontrolnych.  

 

Starszy Specjalista ds. Kontroli i Skarg 

    Beata Brzozowska                                


